
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                        Российская Федерация 

Ростовская область   Сальский район 

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения 

_________________________________________________________________ 

                                                                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.05.2025                                                                                          №33 

                                                             с.Новый Егорлык 
 

 

О создании комиссии по проведению оценки 

обеспечения готовности теплоснабжающих  

организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2025-2026  

расположенных на территории МО  

«Новоегорлыкское сельское поселение» 
 

  В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ                       

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях устойчивой 

работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы муниципального образования Новоегорлыкского 

сельского поселения к работе в отопительный период 2025-2026 годов: 
 

РАСПОРЯЖАЮСЬ : 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.    Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2025-2026 расположенных на территории Новоегорлыкского сельского 

поселения  (Приложение № 2). 

2.    Утвердить прилагаемую программу проведения оценки обеспечения готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2025-2026годов, расположенных на территории Новоегорлыкского 

сельского поселения (Приложение № 1). 

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Приложение 1 к распоряжению 

Администрации 

Новоегорлыкского сельского 

поселения 

от 14.05.2025 №33 

 

ПРОГРАММА 

проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов,  

расположенных на территории  

Новоегорлыкского сельского поселения. 

 

1. Общие положения. 

Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2025/2026 расположенных на территории Новоегорлыкского сельского 

поселения (далее-Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил 

обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки 

обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила № 2234, 

Порядок № 2234), содержит информацию об объектах, подлежащих оценке 

обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по 

оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - 

Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к 

отопительному периоду.  

2. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к 

отопительному периоду. 

Комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190 -ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности 

к отопительному периоду следующих лиц, расположенных на территории 

Новоегорлыкского сельского поселения: 

2.1. Теплоснабжающие организации; 

2.2. Теплосетевые организации; 

2.3. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
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которых, подключены (технологически присоединены) к системе 

теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), для 

использования, на принадлежащих им на праве собственности или ином 

законном основании, теплопотребляющих установках; 

2.4. Владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми 

организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56¹ и 

56² Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации. 

3. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному 

периоду. 

 

3.1. Проверка осуществляется Комиссией, образованной администрацией 

Новоегорлыкского сельского поселения. Работа Комиссии осуществляется в 

отношении объектов и организаций, согласно графику проведения проверок 

(приложение 1 к Программе). 

3.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, 

установленных Правилами № 2234. 

3.3. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия 

рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по 

обеспечению готовности. По решению Комиссии проводится осмотр объектов 

оценки обеспечения готовности. 

3.4. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности 

устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — 

уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс 

готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным 

способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, 

установленными в оценочных листах утвержденных Порядком № 2234. 

Уровень готовности лиц, указанных в пункте 2.1-2.6 настоящего Порядка № 

2234, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности 

объектов оценки обеспечения готовности. 

3.5. По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8; 

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности 

меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 

0,9.  

3.6. Для лиц, указанных в п. 2.1-2.3 настоящего Порядка, в случае если 

балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей 

готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых 

сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 

12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — 

Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил № 2234); 

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на 

прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с 
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пунктами 6.2.16, 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19, 9.3.18  пункта 9 Правил 

№ 2234); 

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 

Правил № 115 нормативно-технического документа по организации 

ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию 

и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также 

приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил № 2234). 

3.7. Для лиц, указанных в п. 2.4-2.6 настоящего Порядка, в случае если 

балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей 

готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки 

(подпункт 11.5.1.  пункта 11 Правил № 2234); 

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления 

тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и 

гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых 

сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил № 2234); 

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на 

прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в 

границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, 

включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования 

теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил 

№ 2234). 

3.8. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту 

теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о 

теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается 

равным 1. 

3.9. Результаты проверки оформляются актом оценки обеспечения 

готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не 

позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу 

согласно приложению 2 к Программе. 

В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

- объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, 

выданных Комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

3.10. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - 

Паспорт) составляется по приложению 3 к Программе и выдаётся 

администрацией Новоегорлыкского сельского поселения по каждой 

проверяемой организации в течение 5 дней с даты подписания Акта готовности 

в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в 

случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, 

устранены в срок, установленный Актом. 
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3.11. В случае неустранения замечаний лицами, указанными указанных в 

п. 2.1-2.3 настоящего Порядка № 2234, комиссия в течение 5 рабочих дней со 

дня подписания Акта передает данные федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного 

энергетического надзора, федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в 

сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней 

разведки, исполнения наказаний (их подразделениями). 

3.12. В случае неустранения замечаний лицами, указанными указанных в 

п. 2.4-2.6 настоящего Порядка № 2234, Комиссия в течение 5 рабочих дней со 

для подписания Акта передает данные органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, 

осуществляющим региональный государственный надзор. 

3.13. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт до даты, 

установленной графиком проведения оценки готовности к отопительному 

периоду (далее-График), согласно приложению 1 настоящей Программы, 

обязана, продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение, 

указанных в Акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 

готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к 

выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется 

повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется 

повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без 

выдачи Паспорта в текущий отопительный период. 

4. Требования по готовности к отопительному периоду для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в 

отношении данных организаций документы, подтверждающие выполнение 

требований, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Порядка № 2234. 

5. Требования по готовности к отопительному периоду для 

потребителей тепловой энергии. 
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении 

данных потребителей документы, подтверждающие выполнение требований, 

установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», Порядка № 2234. 

6. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией. 

6.1. Комиссия организует взаимодействие теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в целях 

обеспечения их готовности к отопительному периоду и согласования 

документации, подтверждающей выполнение нормативных требований по 

готовности. 
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6.2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют 

Комиссии информацию по выполнению требований готовности, указанных в 

разделе 4 Программы, а также представляют объекты, включенные в График 

(приложение  1 к Программе). 

6.3. Потребители тепловой энергии представляют Комиссии информацию 

по выполнению требований по готовности указанных в разделе 5 Программы, а 

также представляют объекты, включенные в График (приложение  1 к 

Программе). 

7. Права и обязанности членов Комиссии. 

7.1. Число членов Комиссии, включая ее председателя и заместителя 

председателя, должно быть нечетным. 

7.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

7.3. Председатель и заместитель председателя являются членами 

Комиссии. 

7.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

7.5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 

правами 

7.6. Председатель (заместитель председателя) Комиссии обязан: 

- возглавлять Комиссию и руководить ее деятельностью; 

- проводить плановые и внеплановые заседания Комиссии; 

- координировать работу Комиссии; 

- определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к 

отопительному периоду. 

7.7. Члены Комиссии обязаны: 

- лично участвовать в заседаниях Комиссии; 

- выполнять поручения Комиссии; 

- соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение 

информации. 

- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, 

сообщить об этом до начала заседания Комиссии. 

7.8. Члены Комиссии имеют право: 

- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, 

вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому 

Комиссией. 
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Приложение 2 к распоряжению 

Администрации 

Новоегорлыкского сельского 

поселения 

от 14.05.2025 №33 

 

 
Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 

годов, расположенных на территории МО «Новоегорлыкское сельское поселение» 
 

Сенив Елена Онуфриевна 

 

-глава Администрации Новоегорлыкского 

сельского поселения, председатель комиссии, 

  

  

 

Члены комиссии: 

     Назаренко  - председатель Собрания депутатов Новоегорлыкского 

Алексей Михайлович сельского поселения, заместитель председателя комиссии 

 

Дубинин 

Андрей Викторович 

 

Коломиец  

Владимир Дмитриевич 

 

- Начальник СРТС ООО «ДТС» (по согласованию), 

 

 

-специалист Администрации Новоегорлыкского сельского 

поселения 

 

Романовская Евгения 

Анатольевна 

 

 

по согласованию 

 

 
 

по согласованию 
 

- специалист Администрации Сальского района  

 

 

сельского поселения, заместитель председателя комиссии 

 

- представитель Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 

- представитель Государственной жилищной инспекции 

Ростовской области 
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Приложение 1 к программе проведения 

оценки обеспечения готовности 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы 

муниципального образования 

Новоегорлыкское сельское поселение к 

отопительному периоду 2025-2026 

годов 

 

 

График 

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов 

теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Дата  

проведения  

проверки* 

Участие контролирующих служб 

1 СДК Новый Егорлык  до 25.09.2025  

 

 

Управление образования, единая теплоснабжающей 

организация, с которой                       в соответствующей системе 

теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по 

согласованию), управление здравоохранения, Администрация 

поселения 

2 СДК Романовка  до 25.09.2025 

3 МБДОУ № 34 «Звездочка» до 25.09.2025 

4 МБОУ СОШ №62 им.Е.И. Игнатенко  до 25.09.2025 

5 МБОУ ООШ №54 им.Е.И. Игнатенко до 25.09.2025 

6 МБОУ СОШ №30 до 25.09.2025 

7 МБДОУ №36 «Аленка» до 25.09.2025 

8 МБДОУ №35 «Солнышко» до 25.09.2025 

9 МБДОУ №30 «Буратино» до 25.09.2025 

10 ГБУСОН РО «Новоегорлыкский ДИПИ» до 25.09.2025 

11 ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе  до 25.09.2025 

12 Котельная в с.Новый Егорлык, ул.Ленина,14 до 25.09.2025 

____________________ 
*Возможны изменения в датах проведения проверок. 

**Возможны изменения в датах проведения публичных отчетов в связи с возможным переносом дат проведения проверок. 
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Приложение 2 к программе проведения 

оценки обеспечения готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы муниципального 

образования Новоегорлыкское сельское 

поселение к отопительному периоду 2025-

2026 годов 

 

 

 

 
АКТ 

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  ____/____ гг. 

 

_______________________________________                                           "__" __________ 20__ г. 

                 (место составления акта)                                                               (дата составления акта) 

Комиссия, образованная ____________________________________________________________, 

                                   (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному 

периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной постановлением администрации 

Новоегорлыкского сельского поселения от ____ № __________ 

  с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к 

отопительному периоду 

______________________________________________________________________ 

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности) 

Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в отношении 

следующих объектов оценки обеспечения готовности: 

    1. ________________________; 

    2. ________________________; 

    3. ________________________; 

    NN ________________________. 

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

комиссия установила: 

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности: 

Объект оценки обеспечения готовности Уровень готовности 

(Готов/готов с условиями/не готов) 

1.  

2.  

3.  

NN  

 

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности: 

Лицо, подлежащее оценке обеспечения 

готовности 

Уровень готовности 

(Готов/готов с условиями/не готов) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239
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Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 

___________________ на __ л. в 1 экз. 

(объект оценки обеспечения готовности) 

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 

___________________ на __ л. в 1 экз. 

(объект оценки обеспечения готовности) 

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 

___________________ на __ л. в 1 экз. 

(объект оценки обеспечения готовности) 

 

Председатель комиссии: ____________________________________________________ 

                                                               (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

комиссии: _________________________________________________________________ 

                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ___________________________________________________________ 

                                                          (подпись, расшифровка подписи) 

С актами (ом) оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта 

получил: 

    "__" ___________ 20____ г. ______________________________________________ 

(подпись,расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного                                                             

представителя) в отношении которого           проводилась оценка 
обеспечения готовности к    отопительному периоду) 
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Оценочный лист 

для расчета индекса готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

N 

п/п 

Обязательное 

требование 

Подтверждающий документ Показатель Вес 

показател

я 

Наи

мен
ова

ние 

пок
азат

еля 

Расчет 

показат
елей 

готовно

сти 
(формул

а) 

Значение 

(заполняе
тся 

комиссие

й) 

Замечан

ие (в 
случае 

наличия

, с 
указани

ем 
сроков 

устране

ния) 

   

ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ 

Итсо = 
Кзакон о 

тепл * 0,9 

+ 
Кпредп * 

0,05 + 

Кплан * 

0,05 

  

1 Выполнить требования, 

установленные частью 4 
статьи 20 Федерального 

закона от 27 июля 2010 

г. N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" (далее 

- Федеральный закон о 

теплоснабжении) 
(подпункт 9.1 пункта 9 

Правил обеспечения 

готовности к 
отопительному периоду, 

утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13 
ноября 2024 г. N 2234 

(далее - Правила): 

- Показатель выполнения 

требований Федерального 

закона о теплоснабжении 

0,9 Кзако

н о 

тепл 

Кзакон о 

тепл = 
Кфунк * 

0,05 + 
Крежим.нал

ад * 0,01 

+ Ккачест 

* 0,01 + 

Ккоммучет 

* 0,01 + 
Ккач.строит 

* 0,25 + 
Кнадеж * 

0,65 + 
Крезерв * 

0,01 + 

Кпорядок * 

0,01 

  

1.1 Обеспечивать 

функционирование 

эксплуатационной, 
диспетчерской и 

аварийной служб (пункт 

1 части 4 статьи 20 
Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Документы, предусмотренные 

подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 

Правил 

Показатель обеспечения 

функционирования 

эксплуатационной, 
диспетчерской и аварийной 

служб 

0,05 Кфун

кц 

Кфункц = 
Кшт * 

0,1 + 
Ксогл * 

0,1 + 
Кдисп * 

0,1 + 
Кперечень 

* 0,1 + 
Кэксп/произ

в.инстр * 

0,1 + 
Кзнаний * 

0,1 + 

Кобуч * 

0,1 + 

Котв * 

0,1 + 
Кохр.труда 

* 0,1 + 
Ктрен * 

0,1 

  

1.1.

1 

Выписка из утвержденного 
штатного расписания, 

подтверждающая наличие 

персонала, осуществляющего 
функции эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной служб 

или договоры на техническое 
обслуживание, энергосервисные 

контракты в случае привлечения 

специализированных организаций 
для эксплуатации оборудования 

(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) 

Показатель наличия 
персонала, осуществляющего 

функции эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной 
служб или договоров на 

техническое обслуживание, 

энергосервисных контрактов 

0,1 Кшт Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&dst=531
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&dst=531
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100062
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&dst=532
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&dst=532
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100070
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100079
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100070
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1.1.

2 

Копия заключенного соглашения 
об управлении системой 

теплоснабжения, в соответствии с 

требованиями Правил 
организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 08 августа 2012 г. N 

808 (далее - Правила организации 
теплоснабжения в Российской 

Федерации) (подпункт 9.3.2 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия 
соглашения об управлении 

системой теплоснабжения 

0,1 Ксогл Ксогл = 
Nсогл / 

Nвсего РСО 

в системе 

т/сн 

  

1.1.

2.1 

Количество заключенных 
соглашений об управлении 

системой теплоснабжения 

- Nсогл Фактиче
ское 

значени

е 

  

1.1.

2.2 

Количество организаций 
всего в системе 

теплоснабжения 

- Nвсег

о РСО 

в 

систем

е т/сн 

Фактиче
ское 

значени

е 

  

1.1.

3 

Утвержденное положение о 
диспетчерской службе или 

распорядительный документ 

организации о назначении 
ответственного за диспетчерское 

управление в соответствии с 

требованиями раздела 15 Правил 
технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок, 

утвержденных приказом 
Минэнерго России от 24 марта 

2003 г. N 115 <1> (далее - 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 

энергоустановок) (подпункт 9.3.3 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия 
положение о диспетчерской 

службе или 

распорядительный документ 
организации о назначении 

ответственного за 

диспетчерское управление 

0,1 Кдисп Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.1.

4 
 Организационно-

распорядительные документы об 

утверждении перечня 

производственных инструкций 
для безопасной эксплуатации 

котлов и вспомогательного 

оборудования в случае 

эксплуатации опасных 

производственных объектов 

(далее - ОПО), разработанного в 
соответствии с пунктом 278 

Правил промышленной 

безопасности при использовании 
оборудования, работающего под 

избыточным давлением, 

утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 15 декабря 2020 

г. N 536 <2> (далее - Правила 

промышленной безопасности), и 
(или) перечня документации 

эксплуатирующей организации 

для объектов, не являющихся 
ОПО, разработанного в 

соответствии с пунктом 2.8.2 

Правил технической 
эксплуатации тепловых 

энергоустановок (подпункт 9.3.4 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия перечня 
производственных 

инструкций для безопасной 

эксплуатации котлов и 
вспомогательного 

оборудования 

0,1 Кпере

чень 

Кперечень 

= 

КпереченьО

ПО * 0,5 

+ 
Кперечень 

неОПО * 

0,5 

  

1.1.

4.1 

Показатель наличия перечня 
производственных 

инструкций для безопасной 
эксплуатации котлов и 

вспомогательного 

оборудования в случае 

эксплуатации ОПО 

0,5 Кпере

ченьО

ПО 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.1.

4.2 

Показатель наличия перечня 
документации 

эксплуатирующей 

организации для объектов, не 

являющихся ОПО 

0,5 Кпере

чень 

неОП

О 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.1.

5 

Утвержденные в соответствии с 

требованиями пункта 2.8.4 
Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок 
эксплуатационные инструкции 

объектов теплоснабжения и (или) 
производственные инструкции, 

разработанные в соответствии с 

пунктами 278, 363 и 364 Правил 
промышленной безопасности 

(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) 

Показатель наличия 

эксплуатационных 
инструкций объектов 

теплоснабжения и (или) 

производственных 

инструкций 

0,1 Кэксп

л/прои

зв.инст

р 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.1.

6 

Копии удостоверений о проверке 

знаний или журнала проверки 

знаний, протоколов проверки 
знаний, предусмотренных 

Показатель наличия 

удостоверений проверки 

знаний или журнала проверки 
знаний, протоколов проверки 

0,1 Кзнан

ий 

Кзнаний = 
Кпров зн не 

ОПО * 0,5 

+ 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=488463&dst=100011
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100071
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100071
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=102014
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100072
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100072
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100981
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100387
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100073
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100073
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&dst=100392
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=100981
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=101205
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&dst=101207
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100074
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пунктами 43 - 45 Правил 
технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

электрической энергии, 
утвержденных приказом 

Минэнерго России от 12 августа 

2022 г. N 811 <3> (далее - 
Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей), пунктом 2.3.23 
Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок и (или) копии 
удостоверений о допуске к 

самостоятельной работе 

обслуживающего персонала или 
протоколов проверки знаний в 

области промышленной 

безопасности работников и 
руководителей, предусмотренные 

пунктом 238 Правил 

промышленной безопасности, в 

случае эксплуатации ОПО 

(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил) 

знаний и (или) копии 
удостоверений о допуске к 

самостоятельной работе 

обслуживающего персонала 
или протоколов проверки 

знаний в области 

промышленной безопасности 

работников и руководителей 

Кпров зн 

ОПО * 0,5 

1.6.

1.1 

Показатель наличия 
удостоверений о проверке 

знаний или журнала проверки 

знаний, протоколов проверки 
знаний, предусмотренных 

Правилами технической 
эксплуатации 

электроустановок 

потребителей, Правилами 
технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

0,5 Кпров 

зн не 

ОПО 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.6.

1.2 

  Показатель наличия 

удостоверений о допуске к 
самостоятельной работе 

обслуживающего персонала 

или протоколов проверки 
знаний в области 

промышленной безопасности 

работников и руководителей, 
предусмотренных Правилами 

промышленной безопасности, 

в случае эксплуатации ОПО 

0,5 Кпров 

зн 

ОПО 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.1.

7 

Копии документов, 

подтверждающих проведение 
обучения работников действиям в 

случае аварии или инцидента на 

опасном производственном 
объекте, в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона 

от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов" (далее - Федеральный 
закон о промышленной 

безопасности) (подпункт 9.3.7 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия 

документов, 
подтверждающих проведение 

обучения работников 

действиям в случае аварии 
или инцидента на опасном 

производственном объекте 

0,1 Кобуч Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.1.

8 

Установленные пунктами 2.1.2, 
2.1.3 Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок организационно-
распорядительные документы 

организации о назначении 

ответственных лиц за безопасную 
эксплуатацию тепловых 

энергоустановок для объектов не 

отнесенных к ОПО, и (или) 
установленные пунктом 228 

Правил промышленной 

безопасности при использовании 
оборудования, работающего под 

избыточным давлением, 

ответственных лиц за безопасную 
эксплуатацию оборудования под 

давлением и ответственных за 

осуществление 
производственного контроля при 

эксплуатации оборудования на 

ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 
организационно-

распорядительных 

документов организации о 
назначении ответственных 

лиц за тепловые 

энергоустановки и (или) 
ответственных лиц за 

безопасную эксплуатацию 

оборудования под давлением 
и ответственных за 

осуществление 

производственного контроля 
при эксплуатации 

оборудования на ОПО 

0,1 Котв Котв = 
Котв 

неОПО * 

0,5 + 
Котв ОПО 

* 0,5 

  

1.1.

8.1 

Показатель наличия 

организационно-

распорядительные документы 
организации о назначении 

ответственных лиц за 

безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок 

для объектов, не отнесенных 

к ОПО 

0,5 Котв 

неОП

О 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.1.

8.2 

Показатель наличия 
организационно-

распорядительных 

0,5 Котв 

ОПО 

Наличи

е - 1 

Отсутст
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документов организации о 
назначении ответственных 

лиц за безопасную 

эксплуатацию оборудования 
под давлением и 

ответственных за 

осуществление 
производственного контроля 

при эксплуатации 

оборудования на ОПО 

вие - 0 

1.1.

9 

 Утвержденные инструкции по 

охране труда, утвержденный 
порядок производства работ 

повышенной опасности и 
оформления наряда-допуска, 

утвержденный перечень работ, 

выполняемых по нарядам-
допускам в соответствии с 

требованиями Правил по охране 

труда при эксплуатации объектов 
теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок, 

утвержденных приказом 
Минтруда России от 17 декабря 

2020 г. N 924н <4> (подпункт 

9.3.9 пункта 9 Правил) 

Показатель наличия 

утвержденных инструкций по 
охране труда, утвержденный 

порядок производства работ 
повышенной опасности и 

оформления наряда-допуска, 

утвержденный перечень 
работ, выполняемых по 

нарядам-допускам 

0,1 Кохр.

труда 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.1.

10 

Копии утвержденных в 

соответствии с пунктом 2.3.48 
Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок и с пунктом 236 
Правил промышленной 

безопасности, программ 

противоаварийных тренировок, 
журналов, подтверждающих 

проведение тренировок согласно 

утвержденной программе 
противоаварийных тренировок 

(подпункт 9.3.10 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

программ противоаварийных 
тренировок, журналов, 

подтверждающих проведение 

тренировок согласно 
утвержденной программе 

противоаварийных 

тренировок 

0,1 Ктрен Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.2 Проводить наладку 
принадлежащих им 

тепловых сетей (пункт 2 

части 4 статьи 20 
Федерального закона о 

теплоснабжении) и 

осуществлять контроль 
за режимами 

потребления тепловой 

энергии (пункт 3 части 4 
статьи 20 Федерального 

закона о 

теплоснабжении) 

Документы, предусмотренные 
подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 

Правил 

Показатель проведения 
наладки тепловых сетей и 

контроля за режимами 

потребления тепловой 

энергии 

0,01 Креж

им.нал

ад 

Крежим.нал

ад = 

Ктемп.граф 

* 0,5 + 
Крежим.кар

т * 0,5 

  

1.2.

1 

Разработанные и утвержденные в 

установленном порядке 

температурные графики, 
гидравлические режимы работы 

системы теплоснабжения на 

предстоящий отопительный 
период, разработанные в 

соответствии с пунктом 6.2.1 
Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок, а также копии 
эксплуатационных инструкций по 

ведению и контролю режимов 

работы системы теплоснабжения 
(подпункт 9.3.11 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

температурных графиков, 

гидравлических режимов 
работы системы 

теплоснабжения 

0,5 Ктем

п.граф 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.2.

2 

Технические отчеты о проведении 

режимно-наладочных испытаний 

объектов теплоснабжения, 
утвержденные режимные карты, 

требования к которым 

установлены пунктами 2.5.4, 
2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (пункт 

9.3.22 пункта 9 Правил) 

Показатель наличия 

технических отчетов о 

проведении режимно-
наладочных испытаний 

объектов теплоснабжения, 

утвержденных режимных 

карт 

0,5 Креж

им.кар

т 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.3 Обеспечивать качество 
теплоносителей (пункт 4 

Копии утвержденной инструкции 
по эксплуатации установок для 

Показатель обеспечения 

качества теплоносителей 
0,01 Ккаче

ст 

Наличи

е - 1 
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части 4 статьи 20 
Федерального закона о 

теплоснабжении) 

докотловой обработки воды (если 
предусмотрены проектной 

документацией объектов 

теплоснабжения) и инструкции по 
ведению водно-химического 

режима, включающей режимные 

карты, утвержденный график 
химконтроля за водно-

химическим режимом котельных 

и тепловых сетей, разработанный 
в соответствии с требованиями 

пункта 12.9 Правил технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок, пункта 278 

Правил промышленной 

безопасности 
(подпункт 9.3.12 пункта 9 

Правил) 

Отсутст

вие - 0 

1.4 Организовывать 
коммерческий учет 

приобретаемой тепловой 

энергии и реализуемой 
тепловой энергии (пункт 

5 части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Копии актов ввода в 
эксплуатацию и актов 

периодической проверки узла 

учета и средств измерений, 
входящих в состав узла учета (в 

случае организации 

коммерческого учета), акты 
разграничения балансовой 

принадлежности, 
предусмотренные Правилами 

коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя, 
утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 
1034 (далее - Правила 

коммерческого учета). Результаты 

поверки приборов и средств 
измерений, входящих в состав 

узла учета и подлежащих поверке, 

подтверждаются в порядке, 
предусмотренном 

законодательством об 

обеспечении единства измерений 
(подпункт 9.3.13 пункта 9 

Правил) 

Показатель организации 
коммерческого учета 

приобретаемой тепловой 

энергии и реализуемой 

тепловой энергии 

0,01 Кком

м.учет 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.5 Обеспечивать проверку 

качества строительства, 

реконструкции и (или) 
модернизации 

принадлежащих 

теплоснабжающим, 
теплосетевым 

организациям тепловых 

сетей, в том числе 
качества тепловой 

изоляции (пункт 6 части 

4 статьи 20 
Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Разработанный в соответствии с 

пунктом 2.7.10 Правил 

технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок 

нормативно-технический 

документ об организации 
ремонтного производства, 

разработке ремонтной 

документации, планированию и 
подготовке к ремонту, выводу в 

ремонт и производству ремонта, а 

также приемке и оценке качества 
ремонта, а также акты приемки 

объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок из 
ремонта с приложением 

дефектных ведомостей (при 

наличии), протоколов испытаний 
и наладки, предусмотренные 

пунктом 2.7.13 Правил 
технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок - в 

случае эксплуатации объектов, не 
являющихся ОПО, и (или) копии 

удостоверений (свидетельств) о 

качестве монтажа в случае 
выполнения мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

(или) модернизации тепловых 
сетей - в случае эксплуатации 

ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

нормативно-технического 

документа по организации 
ремонтного производства, 

разработке ремонтной 

документации, планированию 
и подготовке к ремонту, 

выводу в ремонт и 

производству ремонта, а 
также приемке и оценке 

качества ремонта 

0,25 Ккач.

строит 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.6 Обеспечивать надежное 
теплоснабжение 

Документы, предусмотренные 
подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 

Показатель обеспечения 
надежного теплоснабжения 

0,65 Кнаде

ж 

Кнадеж = 
Косвид * 
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потребителей (пункт 7 

части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил потребителей 0,01 + 

Кобслед * 

0,05 + 

Кдым.труб 

* 0,05 + 
Киспыт * 

0,01 + 
Кгидр * 

0,4 + 

Кшурф * 

0,01 + 
Кочист.про

мыв * 0,4 

+ 
Кэлектр.соп

р * 0,01 

+ 
Кнасос стан 

* 0,01 + 
Ктопл * 

0,03 + 

Кматер * 

0,01 + 
Кстрах * 

0,01 

1.6.

1 

Копии паспортов паровых и (или) 

водогрейных котельных 
установок, центральных тепловых 

пунктов и оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением, с отметками: 

о проведении технических 
освидетельствований, актов о 

проведении гидравлических 

испытаний с выводами об 
отсутствии выявленных дефектов, 

запрещающих эксплуатацию. 
Для оборудования, отработавшего 

установленный в технической 
документации организации-

изготовителя или проектной 

документации срок службы, или 
при превышении количества 

циклов его нагрузки - сведения о 

зарегистрированных 
федеральным органом 

исполнительной власти в области 

промышленной безопасности 
заключениях экспертизы 

промышленной безопасности (для 

ОПО) в соответствии с частью 2 
статьи 7 Федерального закона о 

промышленной безопасности и 
заключениях о проведении 

технического диагностирования 

(для объектов, не являющихся 
ОПО) с выводами о продлении 

срока эксплуатации оборудования 

в соответствии с пунктом 13.2 

Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок; о проверке 
плотности (герметичности), 

настройки и регулировки 

предохранительных клапанов 
(подпункт 9.3.15 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

паспортов паровых и (или) 
водогрейных котельных 

установок, центральных 

тепловых пунктов и 
оборудования, работающего 

под избыточным давлением с 

выводами о продлении срока 

эксплуатации 

0,01 Косви

д 

Косвид = 
Косвид не 

ОПО * 0,5 

+ 
Косвид 

ОПО * 0,5 

  

1.6.

1.1 

Показатель наличия отметок 
в паспорте оборудования, не 

являющегося ОПО, о 

проведенном техническом 
освидетельствовании, 

гидравлическом испытании, 

техническом 
диагностировании, настройки 

предохранительных клапанов 

с выводами о продлении 

срока эксплуатации 

0,5 Косви

д не 

ОПО 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.6.

1.2 

Показатель наличия отметок 
в паспорте оборудования о 

проведенных техническом 

освидетельствовании, 
гидравлическом испытании, 

экспертизы промышленной 

безопасности, настройки и 
регулировки 

предохранительных клапанов 
с выводами о продлении 

срока эксплуатации 

0,5 Косви

д ОПО 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.6.

2 

Копии актов комплексного 

обследования, очередных и 

внеочередных осмотров зданий и 
сооружений объектов 

теплоснабжения, журналов, 

паспортов зданий и сооружений, 
определенных перечнем 

документации эксплуатирующей 

организации, в которые занесены 
результаты текущих осмотров в 

соответствии с пунктом 3.1.3 

Правил технической 

Показатель наличия актов 

комплексного обследования, 

очередных и внеочередных 
осмотров зданий и 

сооружений объектов 

теплоснабжения, журналов, 
паспортов зданий и 

сооружений, определенных 

перечнем документации 
эксплуатирующей 

организации, в которые 

занесены результаты текущих 

0,05 Кобсл

ед 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 
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эксплуатации тепловых 
энергоустановок (подпункт 9.3.16 

пункта 9 Правил) 

осмотров 

1.6.

3 

 Копии актов и паспортов 

дымовых труб, в которых в 

соответствии с требованиями 
пункта 3.3.14 Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок отражены 
результаты наблюдений за 

техническим состоянием 

дымовых труб, за осадкой 
фундаментов, мониторингом 

деформации, проверок 
вертикальности, 

инструментальной проверки 

заземляющего контура, 
наблюдения за исправностью 

осветительной арматуры 

дымовых труб 
(подпункт 9.3.17 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия актов и 

паспортов дымовых труб, в 

которых отражены 
результаты наблюдений за 

техническим состоянием 

дымовых труб, за осадкой 
фундаментов, мониторингом 

деформации, проверок 

вертикальности, 
инструментальной проверки 

заземляющего контура, 
наблюдения за исправностью 

осветительной арматуры 

дымовых труб 

0,05 Кдым

.труб 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

В 

случае, 
если 

организ

ация не 
владеет 

и не 
эксплуа

тирует 

источни
ки 

теплосн

абжения

, 

Кдым.труб 

приним
ается 

равным 

1. 

1.6.

4 

Акты (технические отчеты) о 

проведении испытаний тепловых 
сетей (в соответствии с графиком 

проведения испытаний, 

утвержденным руководителем 
(техническим руководителем) 

организации) на максимальную 

температуру, о проведении 
испытаний по определению 

тепловых потерь через тепловую 

изоляцию, о проведении 
испытания по определению 

гидравлических потерь 

трубопроводов водяных тепловых 
сетей в сроки, установленные 

пунктом 6.2.32 Правил 

технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок 

(подпункт 9.3.18 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия актов 

(технических отчетов) о 
проведении испытаний 

тепловых сетей (в 

соответствии с графиком 
проведения испытаний, 

утвержденным 

руководителем (техническим 
руководителем) организации) 

на максимальную 

температуру, о проведении 
испытаний по определению 

тепловых потерь через 

тепловую изоляцию, о 
проведении испытания по 

определению гидравлических 

потерь трубопроводов 

водяных тепловых сетей 

0,01 Кисп

ыт 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

В 
случае, 

если 

организ
ация не 

владеет 

и не 

эксплуа

тирует 

тепловы
е сети, 

Киспыт 

приним
ается 

равным 

1. 

1.6.

5 

Акты проведения гидравлических 
испытаний на прочность и 

плотность трубопроводов 

тепловых сетей в соответствии с 
пунктом 6.2.16 Правил 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.19 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия актов 
проведения гидравлических 

испытаний на прочность и 

плотность трубопроводов 

тепловых сетей 

0,4 Кгидр Наличи

е - 1 

Отсутст

вие - 0 

  

В 

случае, 

если на 

объекте 

оценки 

организ
ация не 

эксплуа

тирует 
тепловы

е сети, 

Кгидр 
приним

ается 

равным 

1 

1.6.

6 

Документы, подтверждающие 
проведение мероприятий по 

контролю за состоянием 

подземных трубопроводов 
тепловой сети (за исключением 

неметаллических), проложенных 

в непроходных каналах, и при 

Показатель наличия 
документов, 

подтверждающих проведение 

мероприятий по контролю за 
состоянием подземных 

трубопроводов тепловой сети 

(за исключением 

0,01 Кшур

ф 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

В 

случае 
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бесканальной прокладке, 
требования к проведению 

которых установлены пунктами 

6.2.34 - 6.2.37 Правил 
технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

(подпункт 9.3.20 пункта 9 

Правил) 

неметаллических), 
проложенных в непроходных 

каналах, и при бесканальной 

прокладке 

если 
организ

ация не 

владеет 
и не 

эксплуа

тирует 
тепловы

е сети 

или 
тепловы

е сети 

пролож
ены 

воздуш

ной 
проклад

кой или 

в 
проходн

ом 

(полупр

оходно

м) 

канале, 
Кшурф 

приним
ается 

равным 

1 

1.6.

7 

 Акты о проведении очистки и 

промывки тепловых сетей, 
тепловых пунктов, требования к 

которым установлены пунктами 

5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил 
технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок, 

(подпункт 9.3.21 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия актов о 

проведении очистки и 
тепловых сетей, тепловых 

пунктов 

0,4 Кочис

т.пром

ыв 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.6.

8 

Акт измерений удельного 

электрического сопротивления 

грунта и потенциалов 
блуждающих токов в 

соответствии с требованиями 

пункта 6.2.43 Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок (подпункт 9.3.23 

Пункта 9 Правил) 

Показатель наличия актов 
измерений удельного 

электрического 

сопротивления грунта и 
потенциалов блуждающих 

токов 

0,01 Кэлек

тр.соп

р 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

В 

случае, 

если на 
объекте 

оценки 

организ
ация не 

эксплуа
тирует 

тепловы

е сети, 
Кэлектр.соп

р 

приним

ается 

равным 

1 

1.6.

9 

Акт опробования 

работоспособности оборудования 
насосных станций, проведение 

которого установлено 

требованиями пункта 6.2.48 
Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок (подпункт 9.3.24 

Пункта 9 Правил) 

Показатель наличия акта 

опробования 
работоспособности 

оборудования насосных 

станций 

0,01 Кнасо

с.стан 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.6.

10 

Копии договора (договоров) (за 
исключением охраняемой 

законом тайны) поставки 

основного топлива, заключенного 

(заключенных) на срок не менее 

Показатель наличия запаса 
топлива, не менее 

утвержденных нормативов 

запасов топлива 

0,03 Ктопл Ктопл = 
Кдогтопл * 

0,5 + 
Кзапаст * 

0,5 
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1.6.

10.1 

срока предстоящего 
отопительного периода, и копии 

документов, подтверждающих 

наличие фактических запасов 
основного и резервного 

(аварийного) топлива в объеме не 

менее утвержденного 
федеральным органом 

исполнительной власти или 

органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии в 
соответствии с Порядком 

определения нормативов запасов 

топлива на источниках тепловой 
энергии (за исключением 

источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 
комбинированной выработки 

электрической и тепловой 

энергии), утвержденным 

приказом Минэнерго России от 10 

августа 2012 г. N 377 (подпункт 

9.3.25 пункта 9 Правил) 

Показатель наличия договора 

(договоров) поставки 
основного топлива, 

заключенного (заключенных) 

на срок не менее срока 
предстоящего отопительного 

периода 

0,5 Кдогт

опл 

Кдогтопл = 
1, если 

подтвер

ждено 
наличие 

договор

ов 
Кдоггопл = 

0, если 

не 
подтвер

ждено 

наличие 
договор

ов 

  

1.6.

10.2 

Показатель подтверждения 

наличия запаса топлива, не 
менее утвержденных 

нормативов запасов топлива 

0,5 Кзапа

ст 

Кзапаст = 

1, если 
Запасфакт 

>= 
Запаснор

мат 

Кзапаст = 

0, если 
Запасфакт 

< 
Запаснор

мат 

  

1.6.
10.2

.1 

фактический объем запаса 

топлива, тыс. т 
- Запа

сфакт 

фактиче
ское 

значени

е 

  

1.6.

10.2

.2 

утвержденный нормативный 

объем запаса топлива, тыс. т 

- Запа

снорм

ат 

фактиче

ское 
значени

е 

  

1.6.

11 

 Утвержденный в соответствии с 

требованиями пункта 2.7.3 

Правил технической 
эксплуатации тепловых 

энергоустановок, перечень 
запасов материалов, запорной 

арматуры, запасных частей, 

средств механизации для 
выполнения срочных 

внеплановых (аварийных) 

ремонтных работ, результаты 
последней проведенной 

инвентаризации запасов 

материалов, запорной арматуры, 
запасных частей, средств 

механизации для выполнения 

срочных внеплановых 
(аварийных) ремонтных работ, 

оформленные в соответствии с 

требованиями Положения по 
ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, 
утвержденного приказом 

Минфина России от 29 июля 1998 

г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 

Пункта 9 Правил) 

показатель наличия запасов 

материалов, запорной 

арматуры, запасных частей, 

средств механизации 

0,01 Кмате

р 

Кматер = 

% 

наличия 
запас 

мат 
факт по 

инвента

р / 100 

  

1.6.

11.2 

- % 

нал
ичи

я 

запа
с 

мат 

фак
т по 

инв

ента

р 

Фактиче

ское 
значени

е 

  

1.6.

12 

В соответствии с требованиями 
части 1 статьи 9 Федерального 

закона о промышленной 

безопасности копия лицензии или 
выписки из реестра лицензий 

Ростехнадзора, копия договора 

обязательного страхования 
гражданской ответственности, 

заключенного в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 

Показатель наличия лицензии 
Ростехнадзора и договора 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

0,01 Кстра

х 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 
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вреда в результате аварии на 
опасном объекте. Требование не 

распространяется на объекты 

теплоснабжения организаций, 
подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти в 

сфере обороны, обеспечения 
безопасности, государственной 

охраны, внешней разведки, 

мобилизационной подготовки и 
мобилизации (подпункт 9.3.27 

пункта 9 Правил) 

1.7 Выполнять мероприятия 

по резервированию 
систем теплоснабжения, 

определенные 

утвержденной 
актуализированной 

схемой теплоснабжения 

и включенные в 
инвестиционную 

программу 

теплоснабжающей или 
теплосетевой 

организации (пункт 8 

части 4 статьи 20 
Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Разрешение на допуск в 

эксплуатацию и (или) временное 
разрешение на допуск в 

эксплуатацию на объекты 

теплоснабжения в соответствии с 
требованиями Правил выдачи 

разрешений на допуск в 

эксплуатацию 
энергопринимающих установок 

потребителей электрической 

энергии, объектов по 
производству электрической 

энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, 
объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2021 г. N 

85 <6>, построенных для 
реализации мероприятий по 

резервированию систем 

теплоснабжения в текущем 
отопительном периоде (в части 

мероприятий, определенных 

утвержденной актуализированной 
схемой теплоснабжения и 

включенных в инвестиционную 

программу теплоснабжающей или 
теплосетевой организации 

согласно части 8 статьи 20 и 

части 10 статьи 29 Федерального 
закона о теплоснабжении) 

(подпункт 9.3.29 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

разрешения на допуск в 
эксплуатацию 

энергопринимающих 

установок потребителей 
электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 
объектов электросетевого 

хозяйства, объектов 

теплоснабжения и 
теплопотребляющих 

установок, построенных для 

реализации мероприятий по 
резервированию систем 

теплоснабжения 

0,01 Крезе

рв 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

1.8 Иметь согласованный с 

органом местного 
самоуправления порядок 

(план) действий по 
ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в 

сфере теплоснабжения 
(пункт 9 части 4 статьи 

20 Федерального закона 

о теплоснабжении) 

Утвержденный в соответствии с 

требованиями пункта 15.4.3 
Правил технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок и (или) 

Положения о разработке планов 

мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных 

объектах, утвержденного 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. N 1437 <7>, 
порядок (план) действий по 

ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в сфере 
теплоснабжения или 

предусмотренные пунктом 386 

Правил промышленной 
безопасности, инструкции, 

устанавливающие действия 

работников в аварийных 
ситуациях (в том числе при 

аварии) 

Показатель наличия порядка 

(плана) действий по 
ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения 

0,01 Кпоря

док 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

  

2 Обеспечить выполнение 

в установленные сроки 

предписаний, влияющих 
на надежность работы в 

отопительный период, 

выданных федеральным 
органом исполнительной 

Справка об отсутствии 

невыполненных в установленные 

сроки предписаний об устранении 
нарушений требований пунктов 

2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 

4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 
5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 

Показатель выполнения 

предписаний, влияющих на 

надежность работы в 

отопительный период 

0,05 Кпред

п 

Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 

 Не 

заполня

ется 
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власти государственного 
энергетического 

надзора, федерального 

государственного 
надзора в области 

промышленной 

безопасности, 
федеральными органами 

исполнительной власти в 

сфере обороны, 
обеспечения 

безопасности, 

государственной 
охраны, внешней 

разведки, 

мобилизационной 
подготовки и 

мобилизации, 

исполнения наказаний 
(их подразделениями) (в 

случаях, 

предусмотренных 

пунктом 2 части 1 статьи 

4.1 Федерального закона 

о теплоснабжении и 
абзацем вторым пункта 

2 статьи 5 Федерального 
закона о промышленной 

безопасности, об 

устранении нарушений 
требований пунктов 

2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 

- 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 
5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 

5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 

6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 
6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 

8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 

10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 
15.1.5 - 15.1.7 Правил 

технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок и 

пунктов 394, 396 - 399, 

403 Правил 
промышленной 

безопасности (подпункт 

9.2 пункта 9 Правил) 

6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 
8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 

11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил 

технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок и 

пунктов 394, 396 - 399, 403 

Правил промышленной 
безопасности при использовании 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением, 
влияющих на надежность работы 

в отопительный период, 

выданных федеральным органом 
исполнительной власти 

государственного 

энергетического надзора, 
федерального государственного 

надзора в области промышленной 

безопасности, федеральными 
органами исполнительной власти 

в сфере обороны, обеспечения 

безопасности, государственной 

охраны, внешней разведки, 

мобилизационной подготовки и 

мобилизации, исполнения 
наказаний (их подразделениями) 

(в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 части 1 статьи 4.1 

Федерального закона о 

теплоснабжении и абзацем 
вторым пункта 2 статьи 5 

Федерального закона о 

промышленной безопасности) 

(подпункт 9.2 пункта 9 Правил) 

3 Обеспечить выполнение 

плана подготовки к 
отопительному периоду, 

предусмотренного 

пунктом 3 Правил 
(подпункт 9.3 пункта 9 

Правил) 

План подготовки к 

отопительному периоду (пункт 3 

Правил) 

Показатель наличия 

утвержденного плана 
подготовки к отопительному 

периоду 

0,05 Кплан Наличи

е - 1 
Отсутст

вие - 0 
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Приложение 3 к программе 

проведения оценки обеспечения 

готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и 

социальной сферы муниципального 

образования Новоегорлыкское 

сельское поселение к отопительному 

периоду 2025-2026 годов 

 

 

 

 
 

ПАСПОРТ 

обеспечения готовности к отопительному периоду 20__-20__г.г. 

Выдан   

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному 

периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к 

отопительному периоду: 

1. _______________________________; 

2.  _______________________________; 

3.  _______________________________; 

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: 

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от  №___ 

  
(подпись, расшифровка подписи и печать  

уполномоченного органа, образовавшего  

комиссию по проведению оценки  

обеспечения готовности к отопительному периоду) 

е
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